Reguli si misuri de prevenire, comportare si siguranti in caz de incendiu in
clidiri/sali de culturs/ spectacole/ evenimente. Obligatiile administratorilor si
comportarea utilizatorilor

v In constructiile de culturd se interzice fumatul si utilizarea focului deschis, precum si
utilizarea mijloacelor de iluminat cu flacrd deschisd in spatiile in care se desfigoard activitati
administrative, in podurile, subsolurile si in alte locuri cu risc de incendiu din constructiile in care
acestea sunt amplasate;

v Pe timpul exploatarii incaperilor, compartimentelor si spatiilor aferente constructiilor si
spatiilor de cultura trebuie luate masuri de reducere la minim a riscului de incendiu, prin limitarea la
strictul necesar a cantitatilor de materiale combustibile si a eventualelor surse cu potential de aprindere
a acestora;

v In constructiile si spatiile de culturd, activitatea se organizeazi astfel incat s& nu se creeze
aglomeriri ale persoanelor si supraincércarea cu mobilier §i echipamente specifice, care sd ingreuneze
sau si blocheze evacuarea in caz de incendiu;

v’ Ciile de evacuare si usile de acces spre aceste céi vor fi mentinute libere, marcate cu semne
si indicatoare vizibile sau prevazute cu iluminat de siguran{d pentru evacuare;

v Pe ciile de evacuare nu trebuie si existe praguri cu inilfimea mai mare de 2,5 cm, usile se
vor deschide in sensul deplasarii oamenilor spre exterior, iar covoarele i mochetele vor fi astfe] fixate
incat sd se evite impiedicarea persoanelor care se evacueazi,

v Platformele de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie si salvare de la
inaltimi, prevzute in imediata vecindtate a construciiilor, trebuie marcate corespunzator si mentinute
libere;

v Instalatiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele prevazute cu rol in asigurarea securitatii
la incendiu (stingdtoare, hidranti interiori/exteriori, instalatii de detectare, semnalizare §i alarmare,
instalatii de sprinklere , instalafii cu ceat de apa etc.) trebuie si fie mentinute in permanen(a in stare
de functionare si semnalizate prin indicatoare, potrivit prevederilor legale in vigoare;

v Atunci cind silile multifunctionale se incadreazd in categoria sélilor aglomerate sau a
incaperilor cu aglomeréri de persoane, se respectd in exploatare si misurile specifice acestora,

v In silile aglomerate ori amenajarile temporare in care se desfagoard activitati cu public nu
se admite accesul unui numir de persoane mai mare decét capacitatea stabilitd prin proiect;

v Amplasarea mobilierului in silile aglomerate se realizeaza astfel incat si se asigure culoare
de trecere cu latimi care si permitd deplasarea publicului cétre iesirile din salé;

v Tn silile aglomerate, scaunele sau bincile se fixeaza de pardoseald astfel incét si nu fie
risturnate in caz de panica si si asigure evacuarea rapida si fard accidente a publicului;

v La finalizarea activititii in sala aglomeratd sau amenajarea temporard se executd un control
de verificare pentru depistarea si inlaturarea eventualelor nereguli in domeniul prevenirii incendiilor
pe timpul exploatdrii;

v Se recomandd asigurarea unui sistem de alarmare in caz de incendiu, cu mesaj
preinregistrat.

Administratorul are urmdtoarele obligatii principale:

v sa stabileascd, prin dispozitii scrise, responsabilitafile si modul de organizare pentru
apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificari i si le
aduci la cunostinta salariatilor, utilizatorilor i oricdror persoane interesate;

v si asigure identificarea, evaluarea §i implementarea masurilor de aparare impotriva

incendiilor conform criteriilor stabilite;



v 54 solicite si s obtina avizele §i autorizatiile de securitate la incendiu, previzute de lege, si
sd asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberirii acestora;

v’ sd elaboreze instructiunile de apirare impotriva incendiilor si sa stabileasca atribuiile ce
revin salariatilor la locurile de munca;

v' 54 verifice dacd salariatii cunosc si respectd instructiunile necesare privind masurile de
aparare impotriva incendiilor §i si verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzitor prin
indicatoare de avertizare de citre persoanele din exterior care au acces in unitatea sa;

v’ si asigure Intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si conditiile pentru aplicarea
acestora in orice moment;

v’ 53 asigure utilizarea, verificarea, intrefinerea si repararea mijloacelor de apirare impotriva
incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant;

v' sd utilizeze in unitatea sa numai mijloace tehnice de apirare impotriva incendiilor,
certificate conform legii.

Utilizatorul are urmdtoarele obligatii principale:

v/ sd cunoascid gi sd respecte masurile de apdrare impotriva incendiilor, stabilite de
administrator/conducétorul institutiei;

v’ si ntrefind si sa foloseascd, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apararea
impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator/ conducitorul institufiei;

v si respecte normele de apdrare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le

organizeaza sau le desfisoari;

v’ si aduci la cunogtinta administratorului/conducitorului institutiei, orice defectiune tehnicd
ori alté situatie care constituie pericol de incendiu.

Vor fi avute in vedere toate prevederile legale in domeniul apardrii impotriva incendiilor,
prezentele informafii nefiind limitative, acestea fiind apreciate ca aspecte prioritare pentru
desfasurarea in conditii de sigurantd a activititilor specifice.
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v" Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apirarea impotriva incendiilor;

v Ordinul M.A.L.  nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea normelor generale de apérare
impotriva incendiilor;

v' Ordinul M.A.L. nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind
apdrarea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente;

v" Normativ de siguranti la foc a constructiilor — indicative P118-99.



